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- Malha digital BC250 (IBGE, 2015);
- Base LT (LEME, 2015/2016).

Fonte dos dados

Escala 1:250.000
Projeção Universal Tranversa de Mercator

Fuso: 21S / Sistema geodésico: SIRGAS 2000

Informações cartográficas

Data: Abril/2016

Arranjo Geral da LT 500 kV
UHE São Manoel - SE Paranaíta

Empreendimento

Título

Execução

Projeto
UHE São Manoel

Figura 3.2 Elaboração: MA-EESM
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Legenda
#* Torres Projetadas
" Pórtico SE Paranaíta
" Pórtico UHE São Manoel

Traçado da LT
Faixa de Servidão da LT (75 m)
Acesso Existente
Acesso Projetado
Propriedades afetadas pela LT
Canteiro de Obras
Reservatório Cota 161 m
Limite da APP (100 m)

Barragem

SE Paranaíta


