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COMPORTA EM PVC

DN 200mm

VEM DA REDE COLETORA
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ESPAÇAMENTO = 2 cm

INCLINAÇÃO DA BARRA = 60°

LIMPEZA MANUAL

GRADE FINA 3/8"" x1.1/2"

GRADE DE BARRAS

CAIXA DE AREIA

PISO DE OPERAÇÃO

MEDIDOR DE VAZÃO
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DETLHE 3-3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA TÍPICA
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DETALHE 2-2 - REDE DE ESGOTO

1

1/500

DETALHE 1-1 - Layout da ETE

4
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DETALHE 4-4 - LANÇAMENTO DO EFLUENTE

Legenda:

1 - Guarita.

2 - Escritório da Bacia de Sedimentação.

3 - Escritório da Estação de Tratamento de Esgoto.

4 - ETE.

5 - Vagas.

6 - Bacia de Sedimentação.

7 - Retirada de Sólidos.

8 - RAFA.

9 - Estação Elevatória de Efluente Tratado.

   - Poço de Visita.

   - Caixa de Inspeção.


